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1.1. Depósitos de agua Simeza 
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1.2. Cálculo de diámetros de conductos 
instalación A 







c real (m/s) 
Bomba A - Planta 
osmosis 
20834,00 0,0058 1,00 85,84 90,00 0,910 
Planta osmosis - N 20834,00 0,0058 1,00 85,84 90,00 0,910 
N - Depósito A 8834,00 0,0025 1,00 55,90 63,00 0,787 
N - DS3 12000,00 0,0033 1,00 65,15 75,00 0,755 
Depósito A - O 53000,00 0,0147 1,00 136,91 140,00 0,956 
DS3 - O 72000,00 0,0200 1,00 159,58 160,00 0,995 
O - Bomba B 125000,00 0,0347 1,00 210,26 250,00 0,707 
Bomba B - A 125000,00 0,0347 1,00 210,26 250,00 0,707 
SEGUNDO TRAMO 
      
A-A' 37500,00 0,0104 1,00 115,16 110,00 1,096 
A-B 87500,00 0,0243 1,00 175,92 180,00 0,955 
B-C 87500,00 0,0243 1,00 175,92 180,00 0,955 
B'-Bomba C 87500,00 0,0243 1,00 175,92 180,00 0,955 
Bomba C- B 87500,00 0,0243 1,00 175,92 180,00 0,955 
Zona Oeste 
      
C-D 38885,00 0,0108 1,00 117,27 125,00 0,880 
D-E 29163,75 0,0081 1,00 101,56 110,00 0,852 
E-F 9721,25 0,0027 1,00 58,64 75,00 0,611 
E-G 19442,50 0,0054 1,00 82,92 90,00 0,849 
G-H 9721,25 0,0027 1,00 58,64 75,00 0,611 
D-D' 9721,25 0,0027 1,00 58,64 75,00 0,611 
G-G' 9721,25 0,0027 1,00 58,64 75,00 0,611 
Zona Este 
      
C-I 48615,00 0,0135 1,00 131,13 140,00 0,877 
I-J 38885,00 0,0108 1,00 117,27 140,00 0,702 
J-K 29163,75 0,0081 1,00 101,56 110,00 0,852 
K-L 19442,50 0,0054 1,00 82,92 90,00 0,849 
L-M 9721,25 0,0027 1,00 58,64 75,00 0,611 
I-I' 9721,25 0,0027 1,00 58,64 75,00 0,611 
J-J' 9721,25 0,0027 1,00 58,64 75,00 0,611 
K-K' 9721,25 0,0027 1,00 58,64 75,00 0,611 
L-L' 9721,25 0,0027 1,00 58,64 75,00 0,611 
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1.3. Cálculo de pérdidas de carga instalación A 
PRIMER TRAMO Re f L principal (m) L secundaria (m) hf (m) hf válvula (m) hf total (m) 
Bomba A - Planta 
osmosis 
74429,50 0,01903 75 4 0,70 0,02 0,72 
Planta osmosis - N 74429,50 0,01903 5 6 0,10 0,02 0,12 
N - Depósito A 45084,97 0,02127 12 10,5 0,24 0,02 0,26 
N - DS3 51444,02 0,02064 12 21 0,26 0,018 0,28 
Depósito A - O 121720,23 0,01717 12 86 0,56 0,16 0,72 
DS3 - O 144686,31 0,01657 12 101 0,59 0,16 0,75 
O - Bomba B 160762,57 0,01621 5 122 0,21 0,5 0,71 
Bomba B - A 160762,57 0,01621 14600 160 24,41 0,5 24,91 
SEGUNDO TRAMO 
       
A-A' 109610,84 0,01755 10 80 0,88 0,045 0,92 
A-B 156296,94 0,01632 7 92 0,42 
 
0,42 
B-C 156296,94 0,01632 1095 7 4,65 
 
4,65 
B'-Bomba C 156296,94 0,01632 5 68 0,31 0,2 0,51 
Bomba C- B 156296,94 0,01632 5 89 0,40 0,2 0,60 
Zona Oeste 
       
C-D 100020,04 0,01787 375 56,5 2,44 
 
2,44 
D-E 85244,35 0,01848 480 24,5 3,14 
 
3,14 
E-F 41675,02 0,02164 421,5 9 2,36 0,01 2,37 
E-G 69458,36 0,01932 430 27,5 3,61 
 
3,61 
G-H 41675,02 0,02164 451,5 19 2,58 0,01 2,59 
D-D' 41675,02 0,02164 2,5 23,5 0,14 0,01 0,15 
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G-G' 41675,02 0,02164 2,5 29 0,17 0,01 0,18 
Zona Este 
       
C-I 111649,60 0,01747 570 46 3,01 
 
3,01 
I-J 89303,61 0,01829 150 0 0,49 
 
0,49 
J-K 85244,35 0,01848 350 23 2,32 
 
2,32 
K-L 69458,36 0,01932 150 14 1,29 
 
1,29 
L-M 41675,02 0,02164 601,5 21 3,42 0,01 3,43 
I-I' 41675,02 0,02164 501,5 32,5 2,93 0,01 2,94 
J-J' 41675,02 0,02164 351,5 32,5 2,11 0,01 2,12 
K-K' 41675,02 0,02164 361,5 19 2,09 0,01 2,10 
L-L' 41675,02 0,02164 381,5 28 2,25 0,01 2,26 
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SQI - 14 etapas
Altura Bomba Instalación Potencia
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SD 0,3 - 4 etapas




































GNI 100 - 26h/20 (x2)
Altura Bomba Potencia Instalación
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RNI 125 - 26/Ø255 (x2)




































GNI 65 - 20/30
Altura Bomba Potencia Instalación
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GNI 80 - 26h/7,5
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GNI 65 - 13/10
Altura Bomba Potencia Instalación
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1.7. Cálculos de diámetros de conductos de 
instalación B 





D real (mm) 
c real 
(m/s) 
Bomba A - Planta 
osmosis 
14745,37 0,00 1,00 72,22 75,00 0,93 
Planta osmosis - A 14745,37 0,00 1,00 72,22 75,00 0,93 
A - Depósito A 1412,04 0,00 1,00 22,35 25,00 0,80 
A - DS3 13333,33 0,00 1,00 68,67 75,00 0,84 
Depósito A - B 5648,15 0,00 1,00 44,69 50,00 0,80 
DS3 - B 53333,33 0,01 1,00 137,34 140,00 0,96 
B - Bomba B 58981,48 0,02 1,00 144,43 180,00 0,64 
Bomba B - Depósito B 58981,48 0,02 1,00 144,43 180,00 0,64 
SEGUNDO TRAMO 
      
Depósito B - Bomba C 87500,00 0,02 1,00 175,92 200,00 0,77 
Bomba C - C 87500,00 0,02 1,00 175,92 200,00 0,77 
Zona Oeste 
      
C-D 38888,89 0,01 1,00 117,28 125,00 0,88 
D-E 29166,67 0,01 1,00 101,57 110,00 0,85 
E-F 9722,22 0,00 1,00 58,64 75,00 0,61 
E-G 19444,44 0,01 1,00 82,93 90,00 0,85 
G-H 9722,22 0,00 1,00 58,64 75,00 0,61 
D-D' 9722,22 0,00 1,00 58,64 75,00 0,61 
G-G' 9722,22 0,00 1,00 58,64 75,00 0,61 
Zona Este 
      
C-I 48611,11 0,01 1,00 131,12 140,00 0,88 
I-J 38888,89 0,01 1,00 117,28 140,00 0,70 
J-K 29166,67 0,01 1,00 101,57 110,00 0,85 
K-L 19444,44 0,01 1,00 82,93 90,00 0,85 
L-M 9722,22 0,00 1,00 58,64 75,00 0,61 
I-I' 9722,22 0,00 1,00 58,64 75,00 0,61 
J-J' 9722,22 0,00 1,00 58,64 75,00 0,61 
K-K' 9722,22 0,00 1,00 58,64 75,00 0,61 
L-L' 9722,22 0,00 1,00 58,64 75,00 0,61 
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1.8. Cálculo de pérdidas de carga instalación B 
PRIMER TRAMO Re f L principal (m) L secundaria (m) hf (m) hf válvula  (m) hf total (m) 
Bomba A - Planta 
osmosis 
63213,43 0,01973 75 3 0,90 0,025 0,92 
Planta osmosis - A 63213,43 0,01973 5 4 0,10 0,025 0,13 
A - Depósito A 18160,22 0,02648 12 12 0,83 0,04 0,87 
A - DS3 57160,02 0,02016 12 15,5 0,26 0,018 0,28 
Depósito A - B 36320,43 0,02236 12 61,5 1,07 0,027 1,10 
DS3 - B 122485,77 0,01714 12 68,5 0,47 0,16 0,63 
B - Bomba B 105355,72 0,01767 5 81 0,18 0,3 0,48 
Bomba B - Depósito B 105355,72 0,01767 14000 158,5 29,36 0,6 29,96 
SEGUNDO TRAMO 
       
Depósito B - Bomba C 140667,25 0,01666 5 68 0,19 0,3 0,49 
Bomba C - C 140667,25 0,01666 1700 68 4,49 0,3 4,79 
Zona Oeste 
       
C-D 100030,04 0,01787 375 67,5 2,50 
 
2,50 
D-E 85252,88 0,01848 480 24,5 3,14 
 
3,14 
E-F 41679,18 0,02164 421,5 9 2,37 0,01 2,38 
E-G 69465,31 0,01932 430 27,5 3,61 
 
3,61 
G-H 41679,18 0,02164 451,5 19 2,59 0,01 2,60 
D-D' 41679,18 0,02164 2,5 23,5 0,14 0,01 0,15 
G-G' 41679,18 0,02164 2,5 29 0,17 0,01 0,18 
Zona Este 
       
C-I 111640,67 0,01747 570 46 3,01 
 
3,01 
I-J 89312,54 0,01829 150 0 0,49 
 
0,49 
 Viabilidad de los sistemas energéticos de un campo de refugiados en el Sáhara Occidental 
 - 13 - 
J-K 85252,88 0,01848 350 23 2,32 
 
2,32 
K-L 69465,31 0,01932 150 14 1,29 
 
1,29 
L-M 41679,18 0,02164 601,5 21 3,42 0,01 3,43 
I-I' 41679,18 0,02164 501,5 32,5 2,93 0,01 2,94 
J-J' 41679,18 0,02164 351,5 32,5 2,11 0,01 2,12 
K-K' 41679,18 0,02164 361,5 19 2,09 0,01 2,10 
L-L' 41679,18 0,02164 381,5 28 2,25 0,01 2,26 
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SD 0,3 - 4 Etapas
Altura Bomba Instalación Potencia
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GNI 65 - 26h/7,5 (x2 série)


































RNI 80 - 26/Ø255 (x2 série)
Altura Bomba Instalación Potencia
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GNI 50 - 16/10
Altura Bomba Instalación Potencia
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2.1. Cálculo carga térmica de refrigeración salón 
de actos del ayuntamiento 
TRANSMISIÓN SENSIBLE 
Cerramiento Superficie (m2) Ti (°C) Te(°C) ΔT (°C) K (W/m2·K) Q Trans. (W) 
Pared N 21,6 25 50 25 1,35 729 
Pared S 21,6 25 50 25 1,35 729 
Pared E 25,33 25 50 25 1,35 854,88 
Pared O 26,4 25 50 25 1,35 891 
Puerta E 1,66 25 50 25 0,5208 21,613 
Techo 80 25 50 25 0,5208 1041,6 
Ventana O 
x5 
0,6 25 50 25 5,6 84 
Total 
     
4351,1007 
TRANSMISIÓN Y RADIACIÓN 
Cerramiento Superficie (m2) DTE K (W/m2·K) Q Trans+Rad (W) 
Pared N 21,6 14,68 1,35 428,06 
Pared S 21,6 18,09 1,35 527,50 
Pared E 25,33 15,5 1,35 530,030 
Pared O 26,4 25,1 1,35 894,56 
Puerta E 1,66 15,38 0,5208 13,29 
Techo 80 27,01 0,5208 1125,34 
Total 
   
3518,80 
RADIACIÓN 
Cerramiento Superficie (m2) Radiación (W/m2) Factor atenuación Q Rad (W) 
Ventana O x5 0,6 460,28 1 276,168 
Total 













ΔT (°C) Q Infilt. (W) 
Ventanas O 
x5 
0,6 8,33 4,998 0,0016 25 42,70 








Steven Haba Prieto  















ΔT (°C) Q Vent. (W) 
30,00 1350,00 334,23 1015,77 0,34 25,00 8676,40 
Total 
     
8676,40 
OCUPACIÓN SENSIBLE 
Ocupación Calor/persona (W) 
Q Total 
(W) 





Nº fluorescentes Potencia (W) Factor Q Ilumin. (W) 









T (°C) Hr Pws (Pa) 
W (kg v/ kg 
a) 
Q inf. (W) 
Ventanas O x5 0,00 25,00 0,50 3164,73 0,009868 7,64 
Puerta E 0,11 25,00 0,50 3164,73 0,009868 503,15 
Total 










T (°C) Hr Pws (Pa) W (kg v/ kg a) Q inf. (W) 
30 1015,77 0,3386 25 0,5 3164,7347 0,00986772 1552,37 
Total 





Calor/persona (W/persona) Calor total (W) 
30 55,5 1665 
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2.2. Cálculo carga térmica de refrigeración 
edificio de partos 
TRANSMISIÓN SENSIBLE 
Habitación Superficie (m2) Ti (°C) Te(°C) ΔT (°C) K (W/m2·K) Q Trans. (W) 
FARMACIA             
Pared N 8,1 25 50 25 1,42 287,55 
Pared O 9,09 25 50 25 1,42 322,69 
Ventana Ox3 0,36 25 50 25 5,6 50,4 
Techo 10,5 25 50 25 0,5208 136,71 
CONSULTA 
     
  
Pared O 7,86 25 50 25 1,42 279,03 
Ventana Ox2 0,24 25 50 25 5,6 33,6 
Techo 9 25 50 25 0,5208 117,18 
PRE-PARTO 
     
  
Pared N 7,86 25 50 25 1,42 279,03 
Ventana Nx2 0,24 25 50 25 5,6 33,6 
Techo 7,5 25 50 25 0,5208 97,65 
PARTO 
     
  
Pared N 10,8 25 50 25 1,42 383,4 
Pared E 15,72 25 50 25 1,42 558,06 
Ventana Ex4 0,48 25 50 25 5,6 67,2 
Techo 24 25 50 25 0,5208 312,48 
POST PARTO 
     
  
Pared E 10,44 25 50 25 1,42 370,62 
Pared S 10,8 25 50 25 1,42 383,4 
Ventana Ex3 0,36 25 50 25 5,6 50,4 
Techo 16 25 50 25 0,5208 208,32 
SALA ESPERA 
     
  
Pared O 9,45 25 50 25 1,42 335,47 
Pared S 3,54 25 50 25 1,42 125,67 
Puerta exterior 1,86 25 50 25 0,5208 24,21 
Pared baño 14,54 25 30 5 1,42 103,23 
Puerta baño 1,66 25 30 5 5,88 48,80 
Techo 25 25 50 25 0,5208 325,5 
TOTAL 
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TRANSMISIÓN Y RADIACIÓN 
Cerramiento Superficie (m2) DTE 
K 
(W/m2·K) 
Q Trans+Rad (W) 
FARMACIA 
    
Pared N 8,10 14,96 1,42 172,07 
Pared O 9,09 21,02 1,42 271,32 
Techo 10,50 27,01 0,52 147,70 
CONSULTA 
    
Pared O 7,86 21,02 1,42 234,61 
Techo 9,00 27,01 0,52 126,60 
PRE-PARTO 
    
Pared N 7,86 14,96 1,42 166,97 
Techo 7,50 27,01 0,52 105,50 
PARTO 
    
Pared N 10,80 14,96 1,42 229,43 
Pared E 15,72 15,26 1,42 340,64 
Techo 24,00 27,01 0,52 337,60 
POST PARTO 
    
Pared E 10,44 15,26 1,42 226,23 
Pared S 10,80 16,82 1,42 257,95 
Techo 16,00 27,01 0,52 225,07 
SALA ESPERA 
    
Pared O 9,45 21,02 1,42 282,07 
Pared S 3,54 16,82 1,42 84,55 
Puerta exterior 1,86 17,63 0,52 17,08 
Techo 25,00 27,01 0,52 351,67 
TOTAL 
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RADIACIÓN 








    
Ventana Ox3 0,36 460,28 1 165,7008 
CONSULTA 
    
Ventana Ox2 0,24 460,28 1 110,4672 
PRE-PARTO 
    
Ventana Nx2 0,24 40,7 1 9,768 
PARTO 
    
Ventana Ex4 0,48 40,7 1 19,536 
POST PARTO 
    
Ventana Ex3 0,36 40,7 1 14,652 
TOTAL 














      
Ventana Ox3 0,36 8,33 3,00 0,0009996 25 25,61 
CONSULTA 
      
Ventana Ox2 0,24 8,33 2,00 0,0006664 25 17,08 
PRE-PARTO 
      
Ventana Nx2 0,24 8,33 2,00 0,0006664 25 17,08 
PARTO 
      
Ventana Ex4 0,48 8,33 4,00 0,0013328 25 34,15 
POST PARTO 
      
Ventana Ex3 0,36 8,33 3,00 0,0009996 25 25,61 
SALA 
ESPERA       
Puerta 
exterior 
1,86 198,33 368,58 0,122858824 25 3148,26 
Puerta baño 1,66 23,33 38,64 0,012881271 5 66,02 
TOTAL 
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Q Vent. (W) 
FARMACIA 
      
2 90 2,9988 87,0012 0,0290004 25 743,13525 
CONSULTA 
      
4 180 1,9992 178,0008 0,0593336 25 1520,4235 
PRE-PARTO 
      
5 225 1,9992 223,0008 0,0743336 25 1904,7985 
PARTO 
      
5 225 3,9984 221,0016 0,0736672 25 1887,722 
POST 
PARTO       
5 225 2,9988 222,0012 0,0740004 25 1896,26025 
TOTAL 
     
7952,3395 
OCUPACIÓN SENSIBLE 
Ocupación Calor/persona (W) Q Total (W) 
FARMACIA 
  2 69,2 138,4 
CONSULTA 
  4 69,2 276,8 
PRE-PARTO 
  5 79,08 395,4 
PARTO 
  5 79,08 395,4 
POST PARTO 
  5 79,08 395,4 
SALA ESPERA 
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Factor Q Ilumin. (W) 
FARMACIA 
   
1 20 1,25 25 
CONSULTA 
   
1 20 1,25 25 
PRE-PARTO 
   
2 20 1,25 50 
PARTO 
   
2 20 1,25 50 
POST PARTO 
   
2 20 1,25 50 
SALA ESPERA 
   





Tipo de infiltración Caudal (kg/s) T (°C) Hr Pws (Pa) 
W (kg v/ kg 
a) 
Q inf. (W) 
FARMACIA 
      
Ventana Ox3 0,0009996 25 0,5 3164,7347 0,009867721 4,58 
CONSULTA 
      
Ventana Ox2 0,0006664 25 0,5 3164,7347 0,009867721 3,06 
PRE-PARTO 
      
Ventana Nx2 0,0006664 25 0,5 3164,7347 0,009867721 3,06 
PARTO 
      
Ventana Ex4 0,0013328 25 0,5 3164,7347 0,009867721 6,11 
POST PARTO 
      
Ventana Ex3 0,0009996 25 0,5 3164,7347 0,009867721 4,58 
SALA ESPERA 
      
Puerta exterior 0,122858824 25 0,5 3164,7347 0,009867721 563,28 
Puerta baño 0,012881271 25 0,5 3164,7347 0,009867721 59,06 
Total 
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2 90 2,00 87,00 0,0290004 25 0,5 3164,735 0,00986 132,96 
CONSULTA 
         
4 180 2,00 178,00 0,0593336 25 0,5 3164,735 0,00986 272,03 
PRE-
PARTO          
5 225 2,00 223,00 0,0743336 25 0,5 3164,735 0,00986 340,80 
PARTO 
         
5 225 4,00 221,00 0,0736672 25 0,5 3164,735 0,00986 337,75 
POST 
PARTO          
5 225 3,00 222,00 0,0740004 25 0,5 3164,735 0,00986 339,28 
Total 
        
1422,83 
OCUPACIÓN LATENTE 
Ocupación Calor/persona (W) Q Total (W) 
FARMACIA 
  
2 77,34 154,68 
CONSULTA 
  
4 77,34 309,36 
PRE-PARTO 
  
5 140,73 703,65 
PARTO 
  
5 140,73 703,65 
POST PARTO 
  
5 140,73 703,65 
SALA ESPERA 
  






 Viabilidad de los sistemas energéticos de un campo de refugiados en el Sáhara Occidental 
 - 25 - 
2.3. Espesores mínimos de aislamiento 
 Tuberías por el interior de edificios. Fluidos calientes. 
 
 Tuberías por el exterior de edificios. Fluidos calientes. 
 
 Tuberías por el interior de edificios. Fluidos fríos. 
 
 Tuberías por el exterior de edificios. Fluidos fríos. 
 
 
